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UWAGI:
1. Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania 7. Wersja cyfrowa projektu obowiazuje tylko z wydrukiem UWAGA!
sig ze wszystkimi dokumentacjami branzowymi | budowianymi. 8. Projekt chroniony prawem autorskim. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie
2. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezpoérednio z rysunku. 9. Instalacje prowadzié na korytach kablowych, w kanalach nasciennych lub podtynkowo.

LEGENDA

RS

D — rozdzielnica elektryczna;

ZPK -

— 2 gniazda RJ45 wg projektu instalacji

zintegrowany punkt komputerowy, wyposazony w:
— 2 gniazda 230V, pojedyncze, kodowane,
czerwone z kluczem zasilane z UPSu;

— wypust 1

okablowania strukt.

—faz., 250V, zakonczy¢ 2m zapasem kabla

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowiazany jest przekazaé tg informacje
do biura projekiowego.
3. Roboty budowlano-instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegia biezacq
koordynacjq migdzybranzows,
4, Dia stosowanych w projekcie rozwigzan systemowych dopuszcza sig
stosowanie systeméw réwnowaznych, po uprzedniej akceptacji biura
5. w_caga_og_ odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace
z uszczegdlowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogdw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalace, itd. oraz
Zmian wprowadzonych przez Inwestora
6. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja;
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
(wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiaiéw budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materialow i
wykonywanych rob6t.

i&gigsﬁ oiﬁn«gg&ga!ﬁ
jak $ciana lub strop oddzielenia poZzarowego.

13. Ostateczna lokalizacjg osprzetu oraz jego typ nalezy uzgodni¢ z Architektem i
Uzytkownikiem.

14. Zgrupowane gniazda montowaé w poziomie

15. vi%ﬂ&;:ﬂ&!i&g%gg

- coedol bieme urzadzen elektycznych, __sssss.%gi_seg

OBJASNIENIA:

RK2.1.16 — Oznaczenie obwoddw instalacji elektrycznych
RK2.1 — z rozdzielnicy RK2.1

.16 — obwdd zasilania gniazd wtyczkowych

Doktadnq lokalizacje zestawdw ZPK
skoordynowaé¢ z rozmieszczeniem mebli

OPRACOWANIE CHRONIONE JEST PRAWEM AUTORSKIM
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